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W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaska Slatina

Eviden&na oznaka: 2141a-13/6946-20/12761

Narocnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGASKA SLATINA, D.O.O.
CELJSKA CESTA 12
3250 Rogaska Slatina

Narocilo: /

Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode in obratovalnega monitoringa
odpadnih voda in povrSinskih voda st. JNOKP-092019, 17.01.2020

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Oddelek za mikrobioloSke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Darja Repnik, univ. dipl. inz. kem. tehnol.

Maribor, 26.02.2020

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Vodja naloge: Vodja oddelka:
Darja Repnik, univ. dipl. inz. kem. tehnol. mag. Emil Zerjal, univ. dipl. inz. kem. tehnol.
Elektronsko podpisal Darja Repnik, univ. dipl. inZ. kem. tehnol. ob 26.02.2020 06:19:05 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Maribor Stran 1/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:mb.coz@nlzoh si ]
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poro€ila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

W’s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Evidencéna oznaka: 2141a-13/6946-20/12761

Podatki o vzorcu

Vzorec: omr. OS Poljéane, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

Stevilka vzorca: 20/12761

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGASKA SLATINA,
D.0.0., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaska Slatina

Vzorec odvzel: Rok Mihalina, NLZOH OOZ Maribor

Cas odvzema: 20.02.2020 10:24

Mesto odvzema: Vodovod Studenice Polj¢ane, omr. OS Polj¢ane, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

Vzorec sprejel: Aleksandra Moik

Krajin &as sprejema:  Maribor, 20.02.2020 12:30

Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. I.
RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

Priloge porocila:
Porodilo o presku$anju z evidenéno oznako 2141a-13/6946-20/12761-T
Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju z eviden&no oznako 4001-13/6946-20/12761-M

Oddelek za okolje in zdravje Maribor Stran 2/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:mb.coz@nlzoh.si ]
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porocila: 1.4



AKREDITACIJA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORLJ ZA ‘ SIST EN S0/IEC 17025
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP-014

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenc¢na oznaka:2141a-13/6946-20/12761-T

Porocilo o preskuSanju

Vzorec: omr. OS Poljéane, pipa ha pomivalnem koritu v kuhinji

Stevilkavzorca:  20/12761

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaska Slatina

Vodja naloge: Darja Repnik, univ. dipl. inz. kem. tehnol.

Naroénik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGASKA SLATINA, D.0.0O., CELJSKA
CESTA 12, 3250 Rogaska Slatina

Naroéilo: /

Plan vzoréenija: DN 98405, 20.02.2020
Mesto odvzema: Vodovod Studenice Polj¢ane, omr. OS Polj¢ane, pipa ha pomivalnem koritu v kuhinji
Metoda vzorcéenja: 1SO 5667-5: 2006

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroé¢ila: 26.02.2020
Datuminura: 20.02.2020 10:24 Datuminura: 20.02.2020 12:30

Odvzel: Rok Mihalina, NLZOH OOZ Maribor Sprejel: Aleksandra Moik

Rezultati preskusanja

5 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda oL

ki k

Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe zZn;‘.‘i‘z":

Terenske meritve

Temperatura vode 9.7 °C SIST DIN 38404-C4: 2000, 20.02.20
na mestu odvzema 20.02.20
Klor-prosti 0.24 mg/L SISTENISO 7393-2: 2018, 20.02.20
na mestu odvzema 20.02.20

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Vodja oddelka:
mag. Emil Zerjal, univ. dipl. inz. kem. tehnol.
Elektronsko podpisal mag. Emil Zerjal, univ. dipl. inz. kem. tehnol. ob 26.02.2020
09:38:27
Rezultati se nana3ajo izklju¢no na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Maribor Stran: 1/1
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:mb.coz@nlzoh.si . s

g ; ! . s ? Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor rora ver
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SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sttt

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIHVZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4001-13/6946-20/12761-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: omr. OS Poljéane, pipa ha pomivalnem koritu v kuhinji

Stevilka vzorca: 20/12761; Lab. st.: 20/4406

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode OKP Rogaska Slatina

Vodja naloge: Darja Repnik, univ. dipl. inz. kem. tehnol.

Naroénik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGASKA SLATINA, D.0O.O., CELJSKA
CESTA 12, 3250 Rogaska Slatina

Naro¢ilo: /

Mesto odvzema: Vodovod Studenice Polj¢ane, omr. OS Poljéane, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 24.02.2020
Datuminura: 20.02.2020 10:24 Datuminura: 20.02.2020 12:47

Odvzel: Rok Mihalina, NLZOH OOZ Maribor Prevzel: Bojana Znuderl

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéetzkng;t“ueek
Koliformne bakterije 1S0.9308-1 :20&@/Amd.1 2016, ninajdeno CFU/100 mL g?gggggg lgg;
Escherichia coli 190 9308-1:2074JAmd 1:2016, ni najdeno crUioomL  200a2020 1301
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1SO 6222:1999, MB <10 CFU/mL gggggggg (1);2(1)
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1SO 6222:1999, MB <10 CFU/mL gggggggg (1)321
. Analitik: Odgovorna oseba:
Mojca Sostari¢, univ.dipl.mikr. Mojca Sostari¢, univ.dipl.mikr.

Elektronsko podpisal Mojca Sostarig, univ.dipl.mikr. ob 24.02.2020 13:16:16

Rezultati se nana$ajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Stran: 1/1
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 100, F:02 45 00 181, E:mb.cma@nlzoh si ; .

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Verz?;bltrae%LMS vgrr(.).é;f.:.?
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije 12 p 9P o
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